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（備考） 貯水槽及び連絡管は耐震性ダクタイル鋳鉄管を使用 
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流入側マンホール 

① 中間弁を開にした後、流入弁、流出弁を 
閉めて、緊急用貯水槽を遮断する。 

② マンホール内の酸素濃度を測定し、必要
に応じて換気を行い、酸欠状態を回避する。 

③ 手動ポンプとエンジンポンプを設置する。 

④ 給水スタンドを設置する。 

⑤ 遊離残留塩素濃度を測定し、水質に問題
がなければ、応急給水を始める。 

⑥ 弁を操作し元の状態に復元する。 
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訓練手順 
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実施責任者　　

水道サービス課　

課長　 三好　崇義

訓練の内容

貯水槽名称

訓練実施日時 　　平成24年8月22日(水) 午後2時00分～午後4時00分

訓練参加人員

１． 備品収納庫内外の点検

２． 備品作動点検

３． 緊急用貯水槽操作訓練

４． その他，操作に伴う作業

（酸素濃度測定，遊離残留塩素濃度測定等）

緊急用貯水槽の点検及び操作訓練実施計画書

緊急用貯水槽の点検及び操作訓練を行い、対応能力の維持向上を図る

勝山中学校　緊急用貯水槽

12名　

訓練内容



緊急用貯水槽（勝山中学校）概略図
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実施責任者　　

水道管路管理センター

センター長　細川　幸英

訓練の内容

貯水槽名称

訓練実施日時 　　平成２４年８月２３日(木) 午前９：３０～１１：３０

訓練参加人員

１． 備品収納庫内外の点検

２． 備品作動点検

３． 緊急用貯水槽操作訓練

４． その他，操作に伴う作業

（酸素濃度測定，遊離残留塩素濃度測定等）

緊急用貯水槽の点検及び操作訓練実施計画書

緊急用貯水槽の点検及び操作訓練を行い、対応能力の維持向上を図る

新玉小学校　緊急用貯水槽

12名　

訓練内容
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実施責任者　　

訓練の内容

貯水槽名称

訓練実施日時 　　平成24年8月23日(木) 午前9時30分～午前11時00分

訓練参加人員

１． 備品収納庫内外の点検

２． 備品作動点検

３． 緊急用貯水槽操作訓練

４． その他，操作に伴う作業

（酸素濃度測定，遊離残留塩素濃度測定等）訓練内容

緊急用貯水槽の点検及び操作訓練実施計画書

　　建設整備課

課長　　今岡　照久

緊急用貯水槽の点検及び操作訓練を行い、対応能力の維持向上を図る

道後中学校　緊急用貯水槽

16名　
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道後中学校緊急用貯水槽略図
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