
【仕様書別紙１】

№ 施設名 所在地

（参考）

太陽光発電

設備の有無

需給地点

電気工作物の財産

分界点及び保安上

の責任分界点

受電方式

1 中須賀第２雨水排水ポンプ場 松山市三杉町７－１２ なし

2 和泉雨水排水ポンプ場 松山市和泉南一丁目１２－３８ なし

3 労住協団地ポンプ場 松山市堀江町８３５地先 なし

4 三津浜雨水排水ポンプ場 松山市神田町２０９５－５ なし

5 朝生田雨水排水ポンプ場 松山市朝生田町七丁目５番１号 なし

6 勝岡雨水排水ポンプ場 松山市勝岡町１１６３－２４ なし

7 和気第１雨水排水ポンプ場 松山市和気町二丁目１０４３ なし

8 大可賀雨水排水ポンプ場 松山市大可賀三丁目５２５－１４ なし

9 西石井雨水排水ポンプ場 松山市西石井１丁目１００－８ なし

10 堀江第１雨水排水ポンプ場 松山市堀江町 なし

【需要場所等一覧】

常時１回線受電

需給地点に同じ。

ただし、電力需給

用計量器は四国電

力㈱が設置し所有

する。

四国電力㈱の配電

線より引込みした

各施設の構内柱上

設置の気中開閉器

の電源側リード線

の接続点とする。



【仕様書別紙１】

№ 施設名 所在地

（参考）

太陽光発電

設備の有無

需給地点

電気工作物の財産

分界点及び保安上

の責任分界点

受電方式

【需要場所等一覧】

11 垣生中継ポンプ場 松山市西垣生町１９１８－２ なし

12 浅海中継ポンプ場 松山市浅海原甲４７１－１ なし

13 清水中継ポンプ場 松山市別府町１１８７－２ なし

14 保免中継ポンプ場 松山市保免中二丁目１番１８号 なし

15 北部浄化センター 松山市和気町２丁目９９８ なし

16 北条浄化センター 松山市下難波甲１ なし

17
消化ガス発電（中央浄化セン

ター）
松山市南江戸４丁目１－１ なし

18 合流ポンプ場 松山市生石町 なし
２回線受電

（常時・予備線）

四国電力㈱の配電

線より引込みした

各施設の構内柱上

設置の気中開閉器

の電源側リード線

の接続点とする。

需給地点に同じ。

ただし、電力需給

用計量器は四国電

力㈱が設置し所有

する。

常時１回線受電



令和3年

4月

令和3年

5月

令和3年

6月

令和3年

7月

令和3年

8月

令和3年

9月

令和3年

10月

令和3年

11月

令和3年

12月

令和4年

1月

令和4年

2月

令和4年

3月

1
中須賀第２雨水

排水ポンプ場
461 - 17,000 17,000 28,200 38,500 25,700 17,600 16,100 12,700 16,900 18,800 15,300 17,900 241,700 81,800 159,900 有

2
和泉雨水排水ポ

ンプ場
359 - 5,400 5,800 8,400 10,500 9,900 6,500 5,700 5,200 5,600 6,200 5,200 5,600 80,000 26,900 53,100 有

3
労住協団地ポン

プ場
44 - 700 600 900 1,500 1,000 600 600 400 600 600 500 600 8,600 3,100 5,500 有

4
三津浜雨水排水

ポンプ場
88 - 3,400 3,700 3,600 3,800 3,300 2,900 2,800 2,600 2,800 2,800 2,600 3,100 37,400 10,000 27,400 有

5
朝生田雨水排水

ポンプ場
94 - 2,300 2,400 2,800 3,400 4,500 3,200 2,200 2,100 2,300 2,600 2,300 2,600 32,700 11,100 21,600 有

6
勝岡雨水排水ポ

ンプ場
96 - 3,000 3,000 4,100 4,700 4,100 3,200 2,600 2,300 2,900 3,100 2,200 2,800 38,000 12,000 26,000 有

7
和気第１雨水排

水ポンプ場
102 - 2,800 2,900 7,900 10,200 11,100 8,400 3,000 2,400 3,300 3,500 3,000 3,000 61,500 29,700 31,800 有

8
大可賀雨水排水

ポンプ場
17 - 1,200 1,300 1,300 1,800 2,400 1,800 1,300 1,300 1,300 1,300 1,200 1,500 17,700 6,000 11,700 有

9
西石井雨水排水

ポンプ場
52 - 1,200 1,200 1,300 1,400 1,500 1,400 1,300 1,200 1,300 1,300 1,200 1,200 15,500 4,300 11,200 有

10
堀江第１雨水排

水ポンプ場
86 - 4,300 4,000 6,100 7,800 8,100 6,700 4,500 3,600 4,200 4,500 4,200 4,600 62,600 22,600 40,000 有

ピーク - - - 600 700 700 - - - - - - 2,000

昼間 4,400 3,900 4,500 3,400 3,800 3,600 4,300 3,900 4,100 3,700 3,800 4,100 47,500 10,800 36,700

夜間 3,700 4,100 3,300 3,200 3,400 3,900 3,500 3,200 3,700 3,500 3,100 3,300 41,900

ピーク - - - 700 800 700 - - - - - - 2,200

昼間 3,300 3,000 3,600 3,300 3,300 2,900 3,600 3,200 3,200 3,100 3,100 3,500 39,100 9,500 29,600

夜間 2,800 3,400 3,000 3,500 3,400 3,600 3,200 2,900 3,100 3,200 2,800 2,900 37,800

予定使用電力量（kWh）

【仕様書別紙２】

自動

検針

装置

№ 施設名

予定

契約

電力

（kW)

合　計 夏季 その他季

【予定契約電力・予定使用電力量一覧】

11

12

60

71

垣生中継ポンプ

場

浅海中継ポンプ

場

時間帯

区分

有

有



令和3年

4月

令和3年

5月

令和3年

6月

令和3年

7月

令和3年

8月

令和3年

9月

令和3年

10月

令和3年

11月

令和3年

12月

令和4年

1月

令和4年

2月

令和4年

3月

予定使用電力量（kWh）

【仕様書別紙２】

自動

検針

装置

№ 施設名

予定

契約

電力

（kW)

合　計 夏季 その他季

【予定契約電力・予定使用電力量一覧】

時間帯

区分

ピーク - - - 2,800 2,900 2,500 - - - - - - 8,200

昼間 11,200 10,200 12,400 12,500 12,700 10,900 11,500 10,600 10,500 10,300 10,700 11,700 135,200 36,100 99,100

夜間 9,500 10,900 9,200 12,300 12,800 12,800 9,200 8,600 9,400 9,800 9,100 9,800 123,500

ピーク - - - 4,300 4,300 3,300 - - - - - - 11,900

昼間 20,500 17,800 19,300 19,800 18,900 15,100 21,300 19,400 17,900 19,800 19,700 19,900 229,400 53,800 175,600

夜間 20,200 22,700 17,600 22,300 20,500 20,300 20,600 18,800 19,100 22,000 19,800 19,700 243,600

ピーク - - - 15,300 15,000 13,500 - - - - - - 43,800

昼間 55,900 53,500 64,600 54,300 53,500 48,000 59,100 55,100 56,100 52,100 52,300 58,800 663,300 155,800 507,500

夜間 59,000 69,200 62,000 67,700 66,600 69,500 61,700 58,000 62,500 63,500 56,300 60,400 756,400

ピーク - - - 10,900 11,100 9,600 - - - - - - 31,600

昼間 45,300 41,000 46,100 37,900 38,500 34,600 45,800 43,400 42,700 43,200 42,000 48,700 509,200 111,000 398,200

夜間 46,000 50,500 43,000 44,600 44,800 47,200 46,100 44,600 47,400 50,800 44,100 49,100 558,200

17
消化ガス発電（中央

浄化センター）
26 - 10 10 10 10 10 10 10 300 700 10 10 10 1,100 30 1,070 有

ピーク - - - 4,700 4,900 3,400 - - - - - - 13,000

昼間 14,500 14,000 21,100 20,300 22,400 14,800 20,100 14,100 16,900 15,900 15,700 20,100 209,900 57,500 152,400

夜間 21,100 18,200 18,100 29,900 24,700 21,800 19,300 14,100 22,000 23,100 17,200 21,300 250,800

2,686 358,710 364,310 392,410 457,910 440,610 395,010 369,410 334,000 360,500 368,710 337,410 376,210 4,555,300 642,030 1,788,370 -

15

16

北部浄化セン

ター

北条浄化セン

ター

13

14

※季節区分及び時間帯区分は四国電力㈱の各料金メニューの主契約料金条件による。

合　計

18 290合流ポンプ場

清水中継ポンプ

場
167

保免中継ポンプ

場
179

268

226

有

有

有

有

有



平成31年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和2年 令和2年 令和2年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

最大電力(kW) 461 461 461 453 453 453 453 453 453 453 453 453 461 - -

使用電力量(kWh) 17,019 16,958 28,223 38,477 25,690 17,626 16,110 12,660 16,894 18,844 15,324 17,853 241,678 81,793 159,885

力率(%) - - -

最大電力(kW) 359 359 359 359 359 353 353 353 353 353 353 353 359 - -

使用電力量(kWh) 5,401 5,798 8,402 10,461 9,851 6,536 5,677 5,213 5,563 6,228 5,221 5,597 79,948 26,848 53,100

力率(%) - - -

最大電力(kW) 44 44 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 44 - -

使用電力量(kWh) 697 616 912 1,492 955 581 619 377 554 629 474 586 8,492 3,028 5,464

力率(%) - - -

最大電力(kW) 78 78 78 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 - -

使用電力量(kWh) 3,383 3,669 3,562 3,761 3,285 2,871 2,769 2,550 2,829 2,833 2,600 3,069 37,181 9,917 27,264

力率(%) - - -

最大電力(kW) 94 94 94 94 94 74 74 74 74 74 74 76 94 - -

使用電力量(kWh) 2,324 2,402 2,839 3,391 4,484 3,202 2,192 2,103 2,339 2,563 2,308 2,648 32,795 11,077 21,718

力率(%) - - -

最大電力(kW) 96 96 96 89 89 89 89 89 89 89 89 89 96 - -

使用電力量(kWh) 2,979 2,982 4,086 4,690 4,131 3,213 2,629 2,306 2,879 3,055 2,211 2,824 37,985 12,034 25,951

力率(%) - - -

最大電力(kW) 102 102 102 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 - -

使用電力量(kWh) 2,842 2,876 7,883 10,154 11,071 8,448 3,007 2,448 3,258 3,465 3,037 3,011 61,500 29,673 31,827

力率(%) - - -

最大電力(kW) 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 17 - -

使用電力量(kWh) 1,249 1,260 1,339 1,796 2,412 1,752 1,305 1,261 1,306 1,322 1,233 1,546 17,781 5,960 11,821

力率(%) - - -

最大電力(kW) 50 52 50 50 50 5 5 5 5 5 5 5 52 - -

使用電力量(kWh) 1,160 1,231 1,289 1,410 1,499 1,381 1,261 1,204 1,254 1,265 1,185 1,239 15,378 4,290 11,088

力率(%) - - -

【仕様書別紙３】

その他季

朝生田雨水排水ポン

プ場

【最大需要電力・使用電力量実績一覧】

№ 施設名 合計 夏季

7
和気第１雨水排水ポ

ンプ場

8
大可賀雨水排水ポン

プ場

西石井雨水排水ポン

プ場
9

項　目

6
勝岡雨水排水ポンプ

場

2
和泉雨水排水ポンプ

場

3 労住協団地ポンプ場

4
三津浜雨水排水ポン

プ場

1
中須賀第２雨水排水

ポンプ場

5



平成31年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和2年 令和2年 令和2年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【仕様書別紙３】

その他季

【最大需要電力・使用電力量実績一覧】

№ 施設名 合計 夏季項　目

最大電力(kW) 48 63 76 78 86 86 86 86 86 86 86 86 86 - -

使用電力量(kWh) 4,271 4,033 6,104 7,755 8,116 6,679 4,520 3,609 4,188 4,534 4,177 4,603 62,589 22,550 40,039

力率(%) - - -

最大電力(kW) 60 60 60 58 58 58 58 58 58 58 58 58 60 - -

ピーク(kWh) - - - 614 675 675 - - - - - - 1,964 - -

昼間(kWh) 4,373 3,867 4,483 3,417 3,840 3,615 4,301 3,850 4,107 3,686 3,819 4,116 47,474 10,872 36,602

夜間(kWh) 3,698 4,074 3,314 3,175 3,400 3,892 3,505 3,154 3,714 3,542 3,115 3,340 41,923 - 41,923

小計 8,071 7,941 7,797 7,206 7,915 8,182 7,806 7,004 7,821 7,228 6,934 7,456 91,361 - -

力率(%) - - -

最大電力(kW) 71 71 71 45 45 42 42 42 45 45 45 45 71 - -

ピーク(kWh) - - - 748 778 653 - - - - - - 2,179 - -

昼間(kWh) 3,276 2,970 3,593 3,316 3,295 2,854 3,567 3,150 3,195 3,136 3,077 3,519 38,948 9,465 29,483

夜間(kWh) 2,842 3,445 3,024 3,488 3,421 3,634 3,238 2,851 3,077 3,235 2,823 2,888 37,966 - 37,966

小計 6,118 6,415 6,617 7,552 7,494 7,141 6,805 6,001 6,272 6,371 5,900 6,407 79,093 -

力率(%) - -

最大電力(kW) 154 154 154 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 -

ピーク(kWh) - - - 2,757 2,870 2,507 - - - - - - 8,134 -

昼間(kWh) 11,236 10,222 12,424 12,507 12,746 10,920 11,539 10,621 10,527 10,260 10,661 11,734 135,397 36,173 99,224

夜間(kWh) 9,518 10,937 9,164 12,347 12,842 12,791 9,186 8,632 9,406 9,825 9,078 9,761 123,487 - 123,487

小計 20,754 21,159 21,588 27,611 28,458 26,218 20,725 19,253 19,933 20,085 19,739 21,495 267,018 -

力率(%) - -

最大電力(kW) 179 179 179 173 173 126 126 126 126 126 126 126 179 -

ピーク(kWh) - - - 4,295 4,283 3,316 - - - - - - 11,894 -

昼間(kWh) 20,526 17,845 19,268 19,783 18,914 15,065 21,253 19,433 17,919 19,773 19,695 19,926 229,400 53,762 175,638

夜間(kWh) 20,235 22,686 17,574 22,337 20,541 20,314 20,606 18,825 19,059 22,025 19,776 19,746 243,724 - 243,724

小計 40,761 40,531 36,842 46,415 43,738 38,695 41,859 38,258 36,978 41,798 39,471 39,672 485,018 -

力率(%) - -

使

用

電

力

量

13 清水中継ポンプ場

使

用

電

力

量

14 保免中継ポンプ場

使

用

電

力

量

垣生中継ポンプ場

12 浅海中継ポンプ場

11

10
堀江第１雨水排水ポ

ンプ場

使

用

電

力

量



平成31年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和元年 令和2年 令和2年 令和2年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【仕様書別紙３】

その他季

【最大需要電力・使用電力量実績一覧】

№ 施設名 合計 夏季項　目

最大電力(kW) 263 263 263 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 -

ピーク(kWh) - - - 15,290 14,998 13,537 - - - - - - 43,825 -

昼間(kWh) 55,921 53,494 64,621 54,323 53,455 47,985 59,056 55,070 56,121 52,149 52,311 58,795 663,301 155,763 507,538

夜間(kWh) 59,027 69,249 62,010 67,663 66,620 69,549 61,749 57,994 62,496 63,516 56,338 60,391 756,602 - 756,602

小計 114,948 122,743 126,631 137,276 135,073 131,071 120,805 113,064 118,617 115,665 108,649 119,186 1,463,728 -

力率(%) - -

最大電力(kW) 226 226 226 220 220 220 220 220 220 220 220 220 226 -

ピーク(kWh) - - - 10,904 11,072 9,623 - - - - - - 31,599 -

昼間(kWh) 45,330 41,018 46,121 37,891 38,533 34,626 45,812 43,385 42,723 43,232 42,036 48,707 509,414 111,050 398,364

夜間(kWh) 46,029 50,528 42,960 44,590 44,826 47,248 46,125 44,578 47,361 50,765 44,094 49,115 558,219 - 558,219

小計 91,359 91,546 89,081 93,385 94,431 91,497 91,937 87,963 90,084 93,997 86,130 97,822 1,099,232 -

力率(%) - -

最大電力(kW) 11 11 11 11 10 10 10 19 26 26 26 26 26 - -

使用電力量(kWh) 0 0 5 4 18 0 0 318 676 7 0 0 1,028 22 1,006

力率(%) - - -

最大電力(kW) 290 290 290 290 290 290 290 290 284 284 284 284 290 -

ピーク(kWh) - - - 4,713 4,855 3,396 - - - - - - 12,964 -

昼間(kWh) 14,511 14,021 21,082 20,292 22,446 14,835 20,070 14,109 16,914 15,920 15,743 20,067 210,010 57,573 152,437

夜間(kWh) 21,112 18,201 18,070 29,867 24,657 21,843 19,255 14,120 22,012 23,109 17,207 21,277 250,730 - 250,730

小計 35,623 32,222 39,152 54,872 51,958 40,074 39,325 28,229 38,926 39,029 32,950 41,344 473,704 -

力率(%) - -

17
消化ガス発電（中央

浄化センター）

16 北条浄化センター

使

用

電

力

量

15 北部浄化センター

使

用

電

力

量

合流ポンプ場

※季節区分及び時間帯区分は四国電力の各料金メニューの主契約料金条件による。

使

用

電

力

量

18



【仕様書別紙４】

№

1 中須賀第２雨水排水ポンプ場 松山市三杉町７－１２
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

2 和泉雨水排水ポンプ場 松山市和泉南一丁目１２－３８
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

3 労住協団地ポンプ場 松山市堀江町８３５地先
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

4 三津浜雨水排水ポンプ場 松山市神田町２０９５－５
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

5 朝生田雨水排水ポンプ場 松山市朝生田町七丁目５番１号
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

6 勝岡雨水排水ポンプ場 松山市勝岡町１１６３－２４
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

7 和気第１雨水排水ポンプ場 松山市和気町二丁目１０４３
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

8 大可賀雨水排水ポンプ場 松山市大可賀三丁目５２５－１４
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

9 西石井雨水排水ポンプ場 松山市西石井１丁目１００－８
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

10 堀江第１雨水排水ポンプ場 松山市堀江町
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

11 垣生中継ポンプ場 松山市西垣生町１９１８－２
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

12 浅海中継ポンプ場 松山市浅海原甲４７１－１
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

13 清水中継ポンプ場 松山市別府町１１８７－２
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

14 保免中継ポンプ場 松山市保免中二丁目１番１８号
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

15 北部浄化センター 松山市和気町２丁目９９８
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

16 北条浄化センター 松山市下難波甲１
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

17 消化ガス発電（中央浄化センター） 松山市南江戸４丁目１－１
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

18 合流ポンプ場 松山市生石町
〒７９０－００６２

松山市南江戸４丁目１－１
松山市役所下水道施設課下水浄化センター

【電力使用料金請求書送付先一覧】

需要場所 請求書送付先


